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Sisäilmatutkimusten tulokset ovat valmistuneet 

Ympäristökeskus teki koululla tarkastuksen keväällä 2025, jonka perusteella se kehotti Tuusulan 

tilakeskusta selvittämään koulun sisäilmatilannetta tarkemmin. 

Kattavat sisäilma- ja kosteustekniset tutkimukset tehtiin syysloman aikana. Tutkimusten tavoitteena 

oli selvittää käyttäjien ilmoittamia puutteita sisäolosuhteissa sekä vanhan puolen luokissa havaittua 

poikkeavaa hajua. Tutkimukset tehtiin vuosina 2003 ja 2008 valmistuneissa rakennusosissa. 

Tutkimusten toteutus 

Tutkimuksissa selvitettiin rakenteiden kuntoa rakenneavausten, kosteusmittausten, 
ilmavuototarkasteluiden ja materiaalinäytteiden avulla. 

Lisäksi kaikki rakenteet tarkastettiin aistinvaraisesti sekä sisä- että ulkopuolelta. Ilmanvaihdon 

toimintaa selvitettiin olosuhdemittauksilla ja mittaamalla sisäilman kuitupitoisuuksia. 

Keskeiset havainnot 

Rakenteet ovat pääosin hyvässä kunnossa, eikä niissä havaittu laajamittaisia tai toistuvia vaurioita. 

Liikuntasalin ulkoseinärakenteessa todettiin paikallinen vanha mikrobivaurio. 

Tutkimuksissa ei havaittu sellaisia tekijöitä, jotka yksiselitteisesti selittäisivät käyttäjien kokemat 

hajuhaitat tai oireet. 

Tutkimustulokset tarkemmin 

Alapohja ja lattiarakenteet: 

• Koulun alapohjassa ei havaittu poikkeavaa kosteutta tai vaurioita 

• ryömintätilassa havaittiin joitakin tiivistämättömiä läpivientejä, jotka on suositeltu 
tiivistettäväksi 

• merkkiainekokeissa ei havaittu merkittäviä ilmavuotoja normaalissa käyttötilanteessa. 
Voimakkaasti alipaineistettuna ilmavuotoja esiintyi enemmän. 

• Tekstiilimatoissa tai niiden alla olevassa rakenteessa ei havaittu mitään poikkeavaa 

• liikuntasalin lattialta havaittu haju todettiin kyseiselle lattiarakenteelle tyypilliseksi 
ominaistuoksuksi. 

Ulkoseinät: 

• ulkoseinärakenteet ovat hyvässä kunnossa 

• vaurioita havaittiin ainoastaan paikallisesti liikuntasalissa 

• luokkien ulkoseinissä havaittiin jonkin verran ilmavuotoja, mutta rakenteiden hyvän kunnon 
vuoksi niillä ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta sisäilman laatuun 

• julkisivuverhoilussa ja ikkunapelleissä havaittiin huoltoa vaativia puutteita. 

Yläpohja 

• liikuntasalin yläpohjassa havaittiin paikallinen sadevesistä johtuva kosteusvaurio 

• yläpohjasta otetuissa näytteissä ei havaittu vaurioita eikä tarkasteluissa havaittu myöskään 
viitteitä vaurioista 



 

 
 

• höyrynsulkukerroksen liitoksissa ja läpivienneissä todettiin tiiveyspuutteita, joiden 
tiivistämistä suositellaan 

• vesikatolla havaittiin huoltoa vaativia puutteita 

• yläpohjan kunto on kokonaisuudessaan hyvä. 

Sisäilman olosuhteet ja kuidut 

• sisäilman olosuhteet olivat hyvällä tasolla 

• hiilidioksidipitoisuudet ja lämpötilat pysyivät pääosin toimenpiderajojen sisällä, mutta 
paikoin sisälämpötila laski hieman liian matalaksi. 

• Sisäilman kuituja mitattiin neljässä eri tilassa. Kuitujen toimenpideraja ylittyi 
esiopetusluokassa 4 kun muissa tiloissa kuituja ei havaittu. Kuidut voivat aiheuttaa silmien, 
ylähengitysteiden ja ihon ärsytysoireita. Esiopetusluokan koettu oireilu voi selittyä 
kohonneella kuitupitoisuudella. 

Kuidut ovat todennäköisesti peräisin yläpohjan epätiiveyksistä tai ilmanvaihtokoneessa 

käytetyistä ääneneristysmateriaaleista. 

Jatkotoimenpiteet 

Tutkimuksissa havaitut yksittäiset puutteet korjataan erikseen sovittavana ajankohtana. 

• Liikuntasalin ulkoseinän vaurion syy, laajuus ja korjaustarve selvitetään lisätutkimuksilla 
tiistaina 20.1. 

• Liikuntasalin yläpohjassa havaittu kosteusvaurio korjataan lähiaikoina erillisenä 
toimenpiteenä. 

• Esiopetustilan 4 mahdolliset kuitulähteet poistetaan ja korjausten onnistuminen 
tarkastetaan uusintamittauksilla. 

• Ilmanvaihdon nuohous ja säätö muiden toimenpiteiden jälkeen 

Tutkimuksissa ei löydetty sellaisia vaurioita tai epäkohtia, jotka selittäisivät tiloissa koettua oireilua. 

Käyttäjien ilmoittaman hajuhaitan epäillään liittyvän luokissa oleviin tekstiilimattoihin. 

Tutkimuksissa ei kuitenkaan havaittu lattiassa tai alapohjan rakenteissa vaurioita, jotka selittäisivät 

hajua tai viittaisivat materiaalien vaurioihin. Hajuhaitta yritetään korjata vaihtamalla tekstiilimatot 

yhdestä tilasta ja seuraamalla, poistuuko haju toimenpiteen myötä. Mikäli korjaus parantaa 

tilannetta, tehdään vastaavanlaiset toimenpiteet myös muihin luokkatiloihin. 

Tutkimustuloksista ja jatkotoimenpiteistä järjestetään erikseen infotilaisuus koulun henkilöstölle 

keskiviikkona 21.1.  

Lisätietoja 

ylläpitoasiantuntija Tommi Knuutinen, tommi.knuutinen@tuusula.fi 
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